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CONTROL DE MEDIDOR EXTERIOR

CABLE COMUNICACIÓN 2X22

0.06 CM
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FASE

TIERRA

MEDIDOR

ACOMETIDA PANELES

2x16 A

125VDC-10KA

2x40A

125VDC-10KA

2x40A

125VDC-10KA

120VAC - 10 KA

N°8
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1x16A
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A SISTEMA PUESTA TIERRA

BARRAJE

INTERRUPTOR SENCILLO

TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA

CONDUCTOR DE FASE

 CONDUCTOR NEUTRO

 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

ENCENDIDO DE  LAMPARAS  LED 9
W

LAMPARA LED 9W

GABINETE GENERAL

DUCTERIA EXPUESTA EN TUBO EMT
SOBRE MURO O TECHO

T

DUCTERIA CANALIZADA EN TUBO
CONDUIT PVC

COCINA

HABITACIÓN
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C1 C1
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DETALLE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

N°4 AWG

CABLE COBRE DESNUDO

C2 T

2x4mm2

2x16 A

125VDC-10KA

2xN°8

2x40A

125VDC-10KA

2xN°8

2x40A

125VDC-10KA

2xN°8

2xN°8

120VAC - 10 KA

1x16A

3xN°12   

24 VDC

INVERSOR  "OFF-GRID"

1000W

24 VDC  /  120 VAC, 60 Hz

ONDA SENOIDAL PURA

GABINETE GENERAL TG 1.00*0.80*0.30m

2xN°8

2 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS

CON CAJA IP. 67 CON 3 DIODOS DE PASO

400 Wp C/U CONECTADOS EN SERIE=800 Wp

CONTROLADOR MPPT 32-145 VDC

24 VDC - 40A

PARA BATERIAS DE ION-LITIO

2xN°8

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO

2xN°12   

    CABLE  COBRE AISLADO THHN 600V 

TUBO EMT        3/4"   

DPS 150 VDC-40 KA

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO

TUBO CONDUIT PVC   3/4"   

CONECTOR TIPO RESORTE N°8

CABLE COBRE DESNUDO N° 4

BARRA TIERRA

N°12   

N°8   

N°8   

3xN°12  
CABLE DE COBRE AISLADO THHN 600V

1x15A

120VAC - 10 KA

1x15A

120VAC - 10 KA

N°8   

CABLE DE COBRE AISLADO THHN 600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

CABLE DE COBRE AISLADO  600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

KWh

VISTA ISOMETRICA TABLERO

INTERIOR
EXTERIOR

NOTAS:El Gabinete será fabricado en lamina de acero tipo "cold  rolled" calibre 16 BWG.

           La tornillería será de acero galvanizado o cromado.

           El Gabinete será pintado con pintura electrostática en polvo horneada color gris.

           El Gabinete será de uso interior con  grado de hermeticidad IP 33.

           El Gabinete será Instalado a nivel.

El Constructor ubicara los visores de los "display" del regulador y el inversor, de acuerdo a la posición de estos en el gabinete .

El Gabinete debe ser de doble fondo para soporte de equipos y protecciones. No se requiere ventilación forzada.

VIVIENDA TIPO USUARIO RURAL

DIAGRAMA UNIFILAR

DETALLES DE TABLERO

DETALLES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS

CUADRO DE CARGAS

DIAGRAMA UNIFILAR

GABINETE

MUNICIPIO DE BECERRIL

DEPARTAMENTO CESAR

2/2

TUBERÍA NO ESPECIFICADA ES METALICA TIPO EMT DE 3/4"

CONDUCTOR NO ESPECIFICADO ES EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN N° 12AWG

EQUIPOTENCIALIZAR CAJAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN, INTERRUPTORES Y TOMAS

NOTAS:

– 

”
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