
ORDEN DE SERVICIO N°: 

0,50 - 1,00

rojizo

1,50 - 2,00

rojizo

página 1 de 11

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de 

campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

SONDEO:

CLIENTE:

FECHA:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

1

URRA SA E.S.P

martes, 11 de octubre de 2022

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

PROFUNDIDAD (m):

COLOR:

PROFUNDIDAD (m):

COLOR:

MUESTRA 1

MUESTRA 2

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
INFORMACION GENERAL-SONDEO

620-22

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

OBSERVACIONES: 



NIVEL FREATICO INICIAL:       NIVEL FREATICO FINAL:

P. Unitario. 

Laboratorio

P. Untario. 

Correlacion 

con SPT (N)

Cohesión 

(ton/m2) ᶲ
(ton/m3) (ton/m3)

Correlación 

con N

Correlación 

con N

FECHA:

LLPerfil SUELO

0,50 - 1,00 SPT 26%

SC

Observaciones

11 de octubre de 2022 - -

Pasa                

N° 200

22%84%

COMPACTADA 52%33.20

-0.13

Tipo 

Muestra

Prof. Muestra 

(m)

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
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CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

URRA SA E.S.PCLIENTE:

TIERRALTA - CÓRDOBA 

POYECTO:

1
UBICACIÓN:

SONDEO N°

SUCS

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

N° Muestra ILLP IP
Pasa                

N° 4

CONSISTENCIA O 

COMPACIDAD 

(SEGÚN SPT)

%Hum    NAT.
N                

(N° GOLPES)

ARENA ARCILLOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA

2 1,50 - 2,00 17-19-21 MUY COMPACTADA 1.93
ARENA ARCILLOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA 

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

13-15-16 14% SC26% -0.42

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

SPT

 LABORATORISTA JEFE

68%

26%25% 54%32.83

1 40%

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

1.80

28%

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO



MUESTRA 1

PROF. (m) 0,50 - 1,00

37 27 17

I24 I49 I43 I17 I59 ILC59

27.89 25.15 32.08 13.43 14.09 258.10

23.83 21.67 26.1 12.44 13 230.30

4.06 3.48 5.98 0.99 1.09 27.80

15.58 14.98 15.28 8.58 8.72 36.40

8.25 6.69 10.82 3.86 4.28 193.90

49.21% 52.02% 55.27% 25.65% 25.47% 14.34%

14%

193.90

116.50

77.40

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

3/4'' 19.05 9.30 9.3 4.80 4.8 95.20

(1/2)" 12.7 18.60 18.6 9.59 14.4 85.61

(3/8)" 9.52 12.20 12.2 6.29 20.7 79.32

Nº4 4.75 21.70 21.7 11.19 31.9 68.13

Nº10 2.00 16.60 16.6 8.56 40.4 59.57

Nº40 0.43 17.30 17.3 8.92 49.4 50.64

N ° 200 0.08 20.80 20.8 10.73 60.1 39.92

Fondo 0.00 0.00 77.4 39.92 100.0 0.00

Total 116.50 193.90

68.13 LL 52%

59.57 LP 26% SUCS SC

39.92 IP 26% AASTHO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

OBSERVACIONES:

Retenido (%)

CLASIFICACIONES

PASA #10

Pasa (%)Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Ret. Acum. (%)

ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA

PASA #4

Peso recip. + suelo seco (gr)

PASA #200 N/A

UBICACIÓN:

Peso del agua (gr)

ESTIMACION O PROMEDIO= 52% 26%

Contenido de Humedad=

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

CLIENTE:

FECHA:

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 
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GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

N° Golpes

Recipiente N°

1

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO HUMEDAD NATURAL

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SONDEO N°
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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MUESTRA 2

PROF. (m) 1,50 - 2,00

35 25 15

L6 I17 L80 P1 P17 ILC 23

21.73 24.53 21.34 11.64 11.78 163.40

17.99 20.91 17.56 10.52 10.58 140.78

3.74 3.62 3.78 1.12 1.20 22.62

10.81 14.18 10.68 6.54 6.42 50.90

7.18 6.73 6.88 3.98 4.16 89.88

52.09% 53.79% 54.94% 28.14% 28.85% 25.17%

25%

89.88

70.10

19.78

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(3/8)" 9.52 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

Nº4 4.75 14.60 14.6 16.24 16.24 83.76

Nº10 2.00 16.90 16.9 18.80 35.05 64.95

Nº40 0.43 20.70 20.7 23.03 58.08 41.92

N ° 200 0.08 17.90 17.9 19.92 77.99 22.01

Fondo 0.00 0.00 19.8 22.01 100.00 0.00

Total 70.10 89.88

83.76 LL 54%

64.95 LP 28% SUCS SC

22.01 IP 26% AASTHO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

 LABORATORISTA JEFE

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

OBSERVACIONES

54% 28%

GRANULOMETRÍA

Peso recip. + suelo seco (gr)

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

PASA #200 N/A

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SOLICITANTE:

FECHA:

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Retenido (%) Ret. Acum. (%) Pasa (%)

ESTIMACION O PROMEDIO=

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

PROYECTO: SONDEO N° 1

UBICACIÓN:

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 
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CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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ORDEN DE SERVICIO N°: 

0,50 - 1,00

rojizo

1,50 - 2,00

rojizo

página 1 de 11

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña 

de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

SONDEO:

CLIENTE:

FECHA:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

2

URRA SA E.S.P

martes, 11 de octubre de 2022

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

PROFUNDIDAD (m):

COLOR:

PROFUNDIDAD (m):

COLOR:

MUESTRA 1

MUESTRA 2

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
INFORMACION GENERAL-SONDEO

620-22

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

OBSERVACIONES: 



NIVEL FREATICO INICIAL:       NIVEL FREATICO FINAL:

P. Unitario. 

Laboratorio

P. Untario. 

Correlacion 

con SPT (N)

Cohesión 

(ton/m2) ᶲ
(ton/m3) (ton/m3)

Correlación 

con N

Correlación 

con N

FECHA:

LLPerfil SUELO

0,50 - 1,00 SPT 24%

SC

Observaciones

11 de octubre de 2022 - -

Pasa                

N° 200

27%78%

COMPACTADA 42%37.44

-0.49

Tipo 

Muestra

Prof. Muestra 

(m)

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
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CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

URRA SA E.S.PCLIENTE:

TIERRALTA - CÓRDOBA 

POYECTO:

2
UBICACIÓN:

SONDEO N°

SUCS

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

N° Muestra ILLP IP
Pasa                

N° 4

CONSISTENCIA O 

COMPACIDAD 

(SEGÚN SPT)

%Hum    NAT.
N                

(N° GOLPES)

ARENA ARCILLOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA 

2 1,50 - 2,00 21-34-37 MUY COMPACTADA 2.21
ARENA ARCILLOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA 

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

20-25-25 17% SC18% -0.39

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

SPT

 LABORATORISTA JEFE

84%

25%13% 50%38.16

1 47%

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

2.21

25%

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO



MUESTRA 1

PROF. (m) 0,50 - 1,00

37 27 17

I14 L6 L7 I18 I38 ILC20

28.74 24.7 24.36 14.73 15.69 168.50

25 20.61 20.17 13.6 14.32 149.90

3.74 4.09 4.19 1.13 1.37 18.60

15.45 10.81 10.7 8.86 8.59 39.80

9.55 9.8 9.47 4.74 5.73 110.10

39.16% 41.73% 44.24% 23.84% 23.91% 16.89%

17%

110.10

58.00

52.10

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

(1/2)" 12.7 8.00 8.0 7.3 7.3 92.73

(3/8)" 9.52 1.10 1.1 1.0 8.3 91.73

Nº4 4.75 8.70 8.7 7.9 16.2 83.83

Nº10 2.00 7.00 7.0 6.4 22.5 77.48

Nº40 0.43 14.50 14.5 13.2 35.7 64.31

N ° 200 0.08 18.70 18.7 17.0 52.7 47.32

Fondo 0.00 0.00 52.1 47.3 100.0 0.00

Total 58.00 110.10

83.83 LL 42%

77.48 LP 24% SUCS SC

47.32 IP 18% AASTHO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

OBSERVACIONES:

Retenido (%)

CLASIFICACIONES

PASA #10

Pasa (%)Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Ret. Acum. (%)

ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

PASA #4

Peso recip. + suelo seco (gr)

PASA #200 N/A

UBICACIÓN:

Peso del agua (gr)

ESTIMACION O PROMEDIO= 42% 24%

Contenido de Humedad=

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

CLIENTE:

FECHA:

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 

página 3 de 11

GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

N° Golpes

Recipiente N°

2

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO HUMEDAD NATURAL

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SONDEO N°PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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MUESTRA 2

PROF. (m) 1,50 - 2,00

36 26 16

L14 I22 I2 I2 P19 ILC3

23.95 28.89 28.66 13.84 11.42 165.70

19.74 24.35 24.15 12.78 10.44 151.50

4.21 4.54 4.51 1.06 0.98 14.20

10.84 15.34 15.54 8.56 6.48 39.90

8.9 9.01 8.61 4.22 3.96 111.60

47.30% 50.39% 52.38% 25.12% 24.75% 12.72%

13%

111.60

81.80

29.80

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 2.80 2.8 2.51 2.51 97.49

(3/8)" 9.52 10.80 10.8 9.68 12.19 87.81

Nº4 4.75 11.00 11.0 9.86 22.04 77.96

Nº10 2.00 14.60 14.6 13.08 35.13 64.87

Nº40 0.43 25.20 25.2 22.58 57.71 42.29

N ° 200 0.08 17.40 17.4 15.59 73.30 26.70

Fondo 0.00 0.00 29.8 26.70 100.00 0.00

Total 81.80 111.60

77.96 LL 50%

64.87 LP 25% SUCS SC

26.70 IP 25% AASTHO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

 LABORATORISTA JEFE

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

OBSERVACIONES

50% 25%

GRANULOMETRÍA

Peso recip. + suelo seco (gr)

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

PASA #200 N/A

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SOLICITANTE:

FECHA:

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Retenido (%) Ret. Acum. (%) Pasa (%)

ESTIMACION O PROMEDIO=

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

PROYECTO: SONDEO N° 2

UBICACIÓN:

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 
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CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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ORDEN DE SERVICIO N°: 

0,50 - 1,00

rojizo

1,00 - 2,00

rojizo

2,00 - 3,00

marrón

página 1 de 11

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de 

información técnica sin autorización escrita de gerencia.

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

SONDEO:

CLIENTE:

FECHA:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

3
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NIVEL FREATICO INICIAL:       NIVEL FREATICO FINAL:

P. Unitario. 

Laboratorio

P. Untario. 

Correlacion 

con SPT (N)

Cohesión 

(ton/m2) ᶲ
(ton/m3) (ton/m3)

Correlación 

con N

Correlación 

con N

32% SC

FECHA:

LLPerfil SUELO

-0.43 78%

0,50 - 1,00 SPT 24%

CL

Observaciones

11 de octubre de 2022 - -

Pasa                

N° 200

60%88%

MUY FIRME 51%

-0.28

Tipo 

Muestra

Prof. Muestra 

(m)
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URRA SA E.S.PCLIENTE:

TIERRALTA - CÓRDOBA 

POYECTO:

3
UBICACIÓN: SONDEO 

N°

SUCS

SPT

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

N° Muestra ILLP IP
Pasa                

N° 4

CONSISTENCIA O 

COMPACIDAD 

(SEGÚN SPT)

%Hum    NAT.
N                

(N° GOLPES)

ARENA ARCILLOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA 

ARCILLA ARENOSA DE ALTA 

PLASTICIDAD CON PRESENCIA 

DE GRAVA 

11.44

3 2,00 - 3,00

2 1,00 - 2,00 12-12-14 MUY FIRME 1.99
ARCILLA ARENOSA DE 

MEDIANA PLASTICIDAD 

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

9-10-13 13%10.12 CH27% -0.40

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier t ipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

23%32.83 12% 45% 22%

SPT

 LABORATORISTA JEFE

89%

18%16% 40%

20-25-26 MUY COMPACTADA

1 72%

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

2.21

1.95

22%

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO



MUESTRA 1

PROF. (m) 0,50 - 1,00

37 27 17

I6 L08 L07 I18 I38 ILC16

28.34 22.7 22.45 14.73 15.69 231.10

23.86 18.47 18.25 13.6 14.32 209.90

4.48 4.23 4.2 1.13 1.37 21.20

14.72 10.23 10.32 8.86 8.59 46.70

9.14 8.24 7.93 4.74 5.73 163.20

49.02% 51.33% 52.96% 23.84% 23.91% 12.99%

13%

163.20

45.06

118.14

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

(3/8)" 9.52 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

Nº4 4.75 18.23 18.2 11.2 11.2 88.83

Nº10 2.00 5.68 5.7 3.5 14.7 85.35

Nº40 0.43 5.50 5.5 3.4 18.0 81.98

N ° 200 0.08 15.65 15.7 9.6 27.6 72.39

Fondo 0.00 0.00 118.1 72.4 100.0 0.00

Total 45.06 163.20

88.83 LL 51%

85.35 LP 24% SUCS CH

72.39 IP 27% AASTHO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los cuales 

no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

OBSERVACIONES:

Retenido (%)

CLASIFICACIONES

PASA #10

Pasa (%)Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Ret. Acum. (%)

ARCILLA ARENOSA DE ALTA PLASTICIDAD 

CON PRESENCIA DE GRAVA 

PASA #4

Peso recip. + suelo seco (gr)

PASA #200 N/A

UBICACIÓN:

Peso del agua (gr)

ESTIMACION O PROMEDIO= 51% 24%

Contenido de Humedad=

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

CLIENTE:

FECHA:

CODIGO: EL-F-S002-2
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FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 
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GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

N° Golpes

Recipiente N°

3

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO HUMEDAD NATURAL

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SONDEO N°
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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MUESTRA 2

PROF. (m) 1,00 - 2,00

34 24 14

12 1 9 I5 I14 ILC 55

16.92 17.26 17.09 14.93 14.62 180.70

13.65 13.77 13.51 13.8 13.5 160.25

3.27 3.49 3.58 1.13 1.12 20.45

5 4.98 4.98 8.45 8.4 35.80

8.65 8.79 8.53 5.35 5.1 124.45

37.80% 39.70% 41.97% 21.12% 21.96% 16.43%

16%

124.45

50.14

74.31

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(3/8)" 9.52 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

Nº4 4.75 14.60 14.6 11.73 11.73 88.27

Nº10 2.00 16.90 16.9 13.58 25.31 74.69

Nº40 0.43 10.74 10.7 8.63 33.94 66.06

N ° 200 0.08 7.90 7.9 6.35 40.29 59.71

Fondo 0.00 0.00 74.3 59.71 100.00 0.00

Total 50.14 124.45

88.27 LL 40%

74.69 LP 22% SUCS CL

59.71 IP 18% AASTHO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los cuales 

no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

 LABORATORISTA JEFE

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

OBSERVACIONES

40% 22%

GRANULOMETRÍA

Peso recip. + suelo seco (gr)

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARCILLA ARENOSA DE MEDIANA 

PLASTICIDAD 

PASA #200 N/A

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SOLICITANTE:

FECHA:

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Retenido (%) Ret. Acum. (%) Pasa (%)

ESTIMACION O PROMEDIO=

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

PROYECTO: SONDEO N° 3
UBICACIÓN:

CODIGO: EL-F-S002-2
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Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0.010.1110100

%
 P

a
s
a

Diámetro de las partículas (mm)

CURVA GRANULOMÉTRICA

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

10

H
U

M
E

D
A

D
 %

Nº DE GOLPES

ESTIMACION LIMITE LIQUIDO



MUESTRA 3

PROF. (m) 2,00 - 3,00

35 25 15

L1 L5 L23 I1 P5 ILC 14

23.43 21.99 22.82 14.37 12.7 191.40

19.5 18.35 18.85 13.3 11.58 175.65

3.93 3.64 3.97 1.07 1.12 15.75

10.38 10.3 10.42 8.4 6.55 46.80

9.12 8.05 8.43 4.9 5.03 128.85

43.09% 45.22% 47.09% 21.84% 22.27% 12.22%

12%

128.85

87.60

41.25

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(3/8)" 9.52 9.90 9.9 7.68 7.68 92.32

Nº4 4.75 18.70 18.7 14.51 22.20 77.80

Nº10 2.00 19.00 19.0 14.75 36.94 63.06

Nº40 0.43 15.30 15.3 11.87 48.81 51.19

N ° 200 0.08 24.70 24.7 19.17 67.98 32.02

Fondo 0.00 0.00 41.3 32.02 100.00 0.00

Total 87.60 128.9

77.80 LL 45%

63.06 LP 22% SUCS SC

32.02 IP 23% AASTHO

CODIGO: EL-F-S002-2
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página 5 de 11

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

ESTIMACION O PROMEDIO= 45% 22%

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

Peso recip. + suelo seco (gr)

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los cuales 

no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Retenido (%) Ret. Acum. (%) Pasa (%)

OBSERVACIONES

N/A

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

PASA #200

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

GRANULOMETRÍA

3

UBICACIÓN:

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SOLICITANTE:

FECHA:

SONDEO N°

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes
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ORDEN DE SERVICIO N°: 

0,50 - 1,00

marrón

1,50 - 2,00

marrón

2,50 - 3,00

marrón

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com
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MUESTRA 2

MUESTRA 3
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CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 
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COLOR:
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COLOR:
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OBSERVACIONES: 



NIVEL FREATICO INICIAL:       NIVEL FREATICO FINAL:

P. Unitario. 

Laboratorio

P. Untario. 

Correlacion 

con SPT (N)

Cohesión 

(ton/m2) ᶲ
(ton/m3) (ton/m3)

Correlación 

con N

Correlación 

con N

SM

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

1 19%

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

12%14% 36%

COMPACTADA

ARENA ARCILLOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA 

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

8-10-14 15% SMNP N/A

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

NP32.03

24%
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NP

SUCSN° Muestra ILLP IP
Pasa                

N° 4
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%Hum    NAT.

Prof. Muestra 

(m)

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

página 2 de 11

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

URRA SA E.S.PCLIENTE:

TIERRALTA - CÓRDOBA 

POYECTO:

4
UBICACIÓN:

SONDEO N°

FECHA:

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

-

SUELO
Tipo 

Muestra
Observaciones

11 de octubre de 2022 -

SCCOMPACTADA 1.87

1.78

LL

31%77%

MEDIA NL31.04

Pasa                

N° 200

SPT 69%

0,50 - 1,00 SPT NP

10%
ARENA LIMOSA CON PRESENCIA 

DE GRAVA 

ARENA LIMOSA CON PRESENCIA 

DE GRAVA

3 2,50 - 3,00

52%

-0.821

N/A

Perfil

17%

2 1,50 - 2,00 12-16-21

14-20-26 2.16 NL

32.25SPT



MUESTRA 1

PROF. (m) 0,50 - 1,00

ILC15

282.10

250.30

31.80

40.50

209.80

15.16%

15%

209.80

167.70

42.10

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.0 100.00

1" 25.4 36.20 41.7 18.91 18.9 81.09

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 18.9 81.09

(1/2)" 12.7 21.70 25.0 11.33 30.2 69.76

(3/8)" 9.52 12.80 14.7 6.69 36.9 63.07

Nº4 4.75 24.20 24.2 10.97 47.9 52.10

Nº10 2.00 22.40 22.4 10.16 58.1 41.94

Nº40 0.43 30.10 30.1 13.65 71.7 28.29

N ° 200 0.08 20.30 20.3 9.20 80.9 19.09

Fondo 0.00 0.00 42.1 19.09 100.0 0.00

Total 167.70 220.54

52.10 LL NL

41.94 LP NP SUCS SM

19.09 IP NP AASTHO

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

N° Golpes

Recipiente N°

4

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO HUMEDAD NATURAL

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SONDEO N°
PROYECTO:

Peso recip. + suelo seco (gr)

PASA #200 N/A

UBICACIÓN:

Peso del agua (gr)

ESTIMACION O PROMEDIO= NL NP

Contenido de Humedad=

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

CLIENTE:

FECHA:

NL
NP

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

OBSERVACIONES:

Retenido (%)

CLASIFICACIONES

PASA #10

Pasa (%)Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Ret. Acum. (%)

ARENA LIMOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA

PASA #4

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.
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MUESTRA 2

PROF. (m) 1,50 - 2,00

35 26 16

I23 I167 I99 I18 P27 ILC03

25.89 26.76 25.39 11.67 9.75 204.60

22.14 22.65 22.53 11.1 9.14 185.10

3.75 4.11 2.86 0.57 0.61 19.50

11.23 11.4 15.04 8.69 6.58 42.50

10.91 11.25 7.49 2.41 2.56 142.60

34.37% 36.53% 38.18% 23.65% 23.83% 13.67%

14%

142.60

98.20

44.40

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 6.10 6.1 4.28 4.28 95.72

(3/8)" 9.52 12.00 12.0 8.42 12.69 87.31

Nº4 4.75 14.60 14.6 10.24 22.93 77.07

Nº10 2.00 16.90 16.9 11.85 34.78 65.22

Nº40 0.43 30.70 30.7 21.53 56.31 43.69

N ° 200 0.08 17.90 17.9 12.55 68.86 31.14

Fondo 0.00 0.00 44.4 31.14 100.00 0.00

Total 98.20 142.60

77.07 LL 36%

65.22 LP 24% SUCS SC

31.14 IP 12% AASTHO

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

PROYECTO:
SONDEO N° 4

UBICACIÓN:

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 
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HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SOLICITANTE:

FECHA:

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Retenido (%) Ret. Acum. (%) Pasa (%)

ESTIMACION O PROMEDIO=

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

PASA #200 N/A

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

 LABORATORISTA JEFE

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

OBSERVACIONES

36% 24%

GRANULOMETRÍA

Peso recip. + suelo seco (gr)

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
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CURVA GRANULOMÉTRICA
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35%

36%
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39%
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 %
Nº DE GOLPES

ESTIMACION LIMITE LIQUIDO



MUESTRA 3

PROF. (m) 2,50 - 3,00

ILC19

247.70

230.40

17.30

55.40

175.00

9.89%

10%

175.00

145.60

29.40

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 18.80 21.7 12.37 12.37 87.63

(3/8)" 9.52 9.90 11.4 6.52 18.89 81.11

Nº4 4.75 18.70 21.5 12.31 31.20 68.80

Nº10 2.00 19.00 21.9 12.51 43.71 56.29

Nº40 0.43 35.30 40.7 23.24 66.94 33.06

N ° 200 0.08 24.70 28.5 16.26 83.20 16.80

Fondo 0.00 0.00 29.4 16.80 100.00 0.00

Total 126.40 175.0

68.80 LL NL

56.29 LP NP SUCS SM

16.80 IP NP AASTHO

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

UBICACIÓN:

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SOLICITANTE:

FECHA:

SONDEO N°

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

PROYECTO:

NL
NP

GRANULOMETRÍA

4

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

Peso Ret. 

corregido (gr)
Retenido (%) Ret. Acum. (%) Pasa (%)

OBSERVACIONES

N/A

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARENA LIMOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

PASA #200

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

ESTIMACION O PROMEDIO= NL NP

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

Peso recip. + suelo seco (gr)

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
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ORDEN DE SERVICIO N°: 

0,50 - 1,00

rojizo

1,50 - 2,00

rojizo

2,50 - 3,00

rojizo

página 1 de 11

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de 

información técnica sin autorización escrita de gerencia.

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

SONDEO:

CLIENTE:

FECHA:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

5

URRA SA E.S.P

martes, 11 de octubre de 2022

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

PROFUNDIDAD (m):

COLOR:

PROFUNDIDAD (m):

COLOR:

PROFUNDIDAD (m):

COLOR:

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
INFORMACION GENERAL-SONDEO

620-22

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

OBSERVACIONES: 



NIVEL FREATICO INICIAL:       NIVEL FREATICO FINAL:

P. Unitario. 

Laboratorio

P. Untario. 

Correlacion 

con SPT (N)

Cohesión 

(ton/m2) ᶲ
(ton/m3) (ton/m3)

Correlación 

con N

Correlación 

con N

25% SC

FECHA:

LLPerfil SUELO

-0.23 73%

0,50 - 1,00 SPT NP

SC

Observaciones

11 de octubre de 2022 - -

Pasa                

N° 200

24%84%

MEDIA NL32.00

-0.35

Tipo 

Muestra

Prof. Muestra 

(m)

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
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CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

URRA SA E.S.PCLIENTE:

TIERRALTA - CÓRDOBA 

POYECTO:

5
UBICACIÓN:

SONDEO N°

SUCS

SPT

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

N° Muestra ILLP IP
Pasa                

N° 4

CONSISTENCIA O 

COMPACIDAD 

(SEGÚN SPT)

%Hum    NAT.
N                

(N° GOLPES)

ARENA ARCILLOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA

ARENA LIMOSA CON PRESENCIA 

DE GRAVA

3 2,50 - 3,00

2 1,50 - 2,00 14-16-19 COMPÁCTADA 1.84
ARENA ARCILLOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA 

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

9-12-15 19% SMNP N/A

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

17%32.48 21% 42% 25%

SPT

 LABORATORISTA JEFE

73%

23%19% 50%31.83

17-21-28 COMPÁCTADA 

1 15%

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

2.21

1.79

27%

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO



MUESTRA 1

PROF. (m) 0,50 - 1,00

ILC 27

226.10

195.68

30.42

38.20

157.48

19.32%

19%

157.48

134.22

23.26

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

(1/2)" 12.7 6.58 6.6 4.2 4.2 95.82

(3/8)" 9.52 5.98 6.0 3.8 8.0 92.02

Nº4 4.75 30.18 30.2 19.2 27.1 72.86

Nº10 2.00 40.35 40.4 25.6 52.8 47.24

Nº40 0.43 30.05 30.1 19.1 71.8 28.16

N ° 200 0.08 21.08 21.1 13.4 85.2 14.77

Fondo 0.00 0.00 23.3 14.8 100.0 0.00

Total 134.22 157.48

72.86 LL NL

47.24 LP NP SUCS SM

14.77 IP NP AASTHO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

OBSERVACIONES:

Retenido (%)

CLASIFICACIONES

PASA #10

Pasa (%)Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Ret. Acum. (%)

ARENA LIMOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA

PASA #4

Peso recip. + suelo seco (gr)

PASA #200 N/A

UBICACIÓN:

Peso del agua (gr)

ESTIMACION O PROMEDIO= NL NP

Contenido de Humedad=

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

CLIENTE:

FECHA:

NL
NP

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 
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GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

N° Golpes

Recipiente N°

5

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO HUMEDAD NATURAL

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SONDEO N°
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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MUESTRA 2

PROF. (m) 1,50 - 2,00

34 25 14

I43 I10 I2 P20 P11 ILC 12

26.98 27.46 25.62 11.87 11.45 182.30

23.2 23.35 22.18 10.75 10.3 160.55

3.78 4.11 3.44 1.12 1.15 21.75

15.25 15.03 15.52 6.49 6.23 48.30

7.95 8.32 6.66 4.26 4.07 112.25

47.55% 49.40% 51.65% 26.29% 28.26% 19.38%

19%

112.25

85.10

27.15

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(3/8)" 9.52 3.20 3.2 2.85 2.85 97.15

Nº4 4.75 15.30 15.3 13.63 16.48 83.52

Nº10 2.00 16.90 16.9 15.06 31.54 68.46

Nº40 0.43 31.30 31.3 27.88 59.42 40.58

N ° 200 0.08 18.40 18.4 16.39 75.81 24.19

Fondo 0.00 0.00 27.2 24.19 100.00 0.00

Total 85.10 112.25

83.52 LL 50%

68.46 LP 27% SUCS SC

24.19 IP 23% AASTHO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

 LABORATORISTA JEFE

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

OBSERVACIONES

50% 27%

GRANULOMETRÍA

Peso recip. + suelo seco (gr)

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

PASA #200 N/A

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SOLICITANTE:

FECHA:

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Retenido (%) Ret. Acum. (%) Pasa (%)

ESTIMACION O PROMEDIO=

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

PROYECTO: SONDEO N° 5
UBICACIÓN:

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
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CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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MUESTRA 3

PROF. (m) 2,50 - 3,00

36 26 16

L11 I26 I22 I25 P17 ILC10

20.95 28.89 26.66 12.84 10.42 241.00

18.08 24.6 22.95 11.80 9.44 207.00

2.87 4.29 3.71 1.04 0.98 34.00

10.84 14.34 14.54 7.56 5.48 42.00

7.24 10.26 8.41 4.24 3.96 165.00

39.64% 41.81% 44.11% 24.53% 24.75% 20.61%

21%

165.00

123.40

41.60

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 15.80 15.8 9.58 9.58 90.42

(3/8)" 9.52 9.90 9.9 6.00 15.58 84.42

Nº4 4.75 18.70 18.7 11.33 26.91 73.09

Nº10 2.00 19.00 19.0 11.52 38.42 61.58

Nº40 0.43 35.30 35.3 21.39 59.82 40.18

N ° 200 0.08 24.70 24.7 14.97 74.79 25.21

Fondo 0.00 0.00 41.6 25.21 100.00 0.00

Total 123.40 165.0

73.09 LL 42%

61.58 LP 25% SUCS SC

25.21 IP 17% AASTHO

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS  
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Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

ESTIMACION O PROMEDIO= 42% 25%

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

Peso recip. + suelo seco (gr)

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Retenido (%) Ret. Acum. (%) Pasa (%)

OBSERVACIONES

N/A

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA

PASA #200

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

GRANULOMETRÍA

5

UBICACIÓN:

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SOLICITANTE:

FECHA:

SONDEO N°

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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ORDEN DE SERVICIO N°: 

0,50 - 1,00

marrón

1,50 - 2,00

marrón

620-22

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

OBSERVACIONES: 

MUESTRA 1

MUESTRA 2
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Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña 

de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

SONDEO:

CLIENTE:

FECHA:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

6

URRA SA E.S.P

martes, 11 de octubre de 2022

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

PROFUNDIDAD (m):

COLOR:

PROFUNDIDAD (m):

COLOR:



NIVEL FREATICO INICIAL:       NIVEL FREATICO FINAL:

P. Unitario. 

Laboratorio

P. Untario. 

Correlacion 

con SPT (N)

Cohesión 

(ton/m2) ᶲ
(ton/m3) (ton/m3)

Correlación 

con N

Correlación 

con N

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

21%

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

1 25%

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

1.80

SPT

 LABORATORISTA JEFE

58%

24%15% 45%35.75
ARENA ARCILLOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA 

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

12-15-16 9% SMNP N/A

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier t ipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

ARENA LIMOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA

2 1,50 - 2,00 19-31-26 MUY COMPACTADA 2.21

SUCS

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

N° Muestra ILLP IP
Pasa                

N° 4

CONSISTENCIA O 

COMPACIDAD 

(SEGÚN SPT)

%Hum    NAT.
N                

(N° GOLPES)

Tipo 

Muestra

Prof. Muestra 

(m)

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
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CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

URRA SA E.S.PCLIENTE:

TIERRALTA - CÓRDOBA 

POYECTO:

6
UBICACIÓN: SONDEO 

N°

40%80%

COMPACTADA NL33.20

-0.26

FECHA:

LLPerfil SUELO

0,50 - 1,00 SPT NP

SC

Observaciones

11 de octubre de 2022 - -

Pasa                

N° 200



MUESTRA 1

PROF. (m) 0,50 - 1,00

ILC98

183.50

171.60

11.90

38.70

132.90

8.95%

9%

132.90

99.60

33.30

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

3/4'' 19.05 41.70 41.7 31.4 31.4 68.62

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.0 31.4 68.62

(3/8)" 9.52 3.20 3.2 2.4 33.8 66.22

Nº4 4.75 11.00 11.0 8.3 42.1 57.94

Nº10 2.00 7.40 7.4 5.6 47.6 52.37

Nº40 0.43 17.30 17.3 13.0 60.6 39.35

N ° 200 0.08 19.00 19.0 14.3 74.9 25.06

Fondo 0.00 0.00 33.3 25.1 100.0 0.00

Total 99.60 132.90

57.94 LL NL

52.37 LP NP SUCS SM

25.06 IP NP AASTHO

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com
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FORMATO
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VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 
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GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

N° Golpes

Recipiente N°

6

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO HUMEDAD NATURAL

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SONDEO N°PROYECTO:

Peso recip. + suelo seco (gr)

PASA #200 N/A

UBICACIÓN:

Peso del agua (gr)

ESTIMACION O PROMEDIO= NL NP

Contenido de Humedad=

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

CLIENTE:

FECHA:

NL
NP

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

OBSERVACIONES:

Retenido (%)

CLASIFICACIONES

PASA #10

Pasa (%)Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Ret. Acum. (%)

ARENA LIMOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA

PASA #4

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.
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MUESTRA 2

PROF. (m) 1,50 - 2,00

35 24 14

L09 L12 7 I2 I11 ILC29

21.72 22.43 17.81 15.02 14.94 176.80

18.3 18.65 13.77 13.85 13.8 158.80

3.42 3.78 4.04 1.17 1.14 18.00

10.32 10.2 5.12 8.45 8.37 39.70

7.98 8.45 8.65 5.4 5.43 119.10

42.86% 44.73% 46.71% 21.67% 20.99% 15.11%

15%

119.10

71.30

47.80

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 13.10 13.1 11.00 11.00 89.00

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.00 11.00 89.00

(3/8)" 9.52 2.40 2.4 2.02 13.01 86.99

Nº4 4.75 8.80 8.8 7.39 20.40 79.60

Nº10 2.00 10.10 10.1 8.48 28.88 71.12

Nº40 0.43 23.10 23.1 19.40 48.28 51.72

N ° 200 0.08 13.80 13.8 11.59 59.87 40.13

Fondo 0.00 0.00 47.8 40.13 100.00 0.00

Total 71.30 119.10

79.60 LL 45%

71.12 LP 21% SUCS SC

40.13 IP 24% AASTHO

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

PROYECTO: SONDEO N° 6

UBICACIÓN:

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 

página 4 de 11

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SOLICITANTE:

FECHA:

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Retenido (%) Ret. Acum. (%) Pasa (%)

ESTIMACION O PROMEDIO=

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

PASA #200 N/A

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

 LABORATORISTA JEFE

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

OBSERVACIONES

45% 21%

GRANULOMETRÍA

Peso recip. + suelo seco (gr)

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

PASA #4 CLASIFICACIONES
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ORDEN DE SERVICIO N°: 

0,50 - 1,00

rojizo

1,50 - 2,00

rojizo

620-22

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

OBSERVACIONES: 

MUESTRA 1

MUESTRA 2

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
INFORMACION GENERAL-SONDEO

página 1 de 11

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña 

de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

SONDEO:

CLIENTE:

FECHA:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

7

URRA SA E.S.P

martes, 11 de octubre de 2022

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

PROFUNDIDAD (m):

COLOR:

PROFUNDIDAD (m):

COLOR:



NIVEL FREATICO INICIAL:       NIVEL FREATICO FINAL:

P. Unitario. 

Laboratorio

P. Untario. 

Correlacion 

con SPT (N)

Cohesión 

(ton/m2) ᶲ
(ton/m3) (ton/m3)

Correlación 

con N

Correlación 

con N

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

NP

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

1 22%

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

1.82

SPT

 LABORATORISTA JEFE

74%

NP13% NL35.01
ARENA LIMOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA 

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

13-15-18 10% SMNP N/A

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier t ipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

ARENA LIMOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA

2 1,50 - 2,00 16-23-30 MUY COMPACTADA 2.21

SUCS

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

N° Muestra ILLP IP
Pasa                

N° 4

CONSISTENCIA O 

COMPACIDAD 

(SEGÚN SPT)

%Hum    NAT.
N                

(N° GOLPES)

Tipo 

Muestra

Prof. Muestra 

(m)

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
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CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

URRA SA E.S.PCLIENTE:

TIERRALTA - CÓRDOBA 

POYECTO:

7
UBICACIÓN: SONDEO 

N°

22%69%

COMPACTADA NL33.75

N/A

FECHA:

LLPerfil SUELO

0,50 - 1,00 SPT NP

SM

Observaciones

11 de octubre de 2022 - -

Pasa                

N° 200



MUESTRA 1

PROF. (m) 0,50 - 1,00

ILC15

237.70

220.40

17.30

45.40

175.00

9.89%

10%

175.00

135.73

39.27

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.0 0.0 100.00

(1/2)" 12.7 16.85 16.9 9.6 9.6 90.37

(3/8)" 9.52 18.74 18.7 10.7 20.3 79.66

Nº4 4.75 10.02 10.0 5.7 26.1 73.94

Nº10 2.00 19.05 19.1 10.9 36.9 63.05

Nº40 0.43 22.85 22.9 13.1 50.0 49.99

N ° 200 0.08 48.22 48.2 27.6 77.6 22.44

Fondo 0.00 0.00 39.3 22.4 100.0 0.00

Total 135.73 175.00

73.94 LL NL

63.05 LP NP SUCS SM

22.44 IP NP AASTHO

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 
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GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

N° Golpes

Recipiente N°

7

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO HUMEDAD NATURAL

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SONDEO N°PROYECTO:

Peso recip. + suelo seco (gr)

PASA #200 N/A

UBICACIÓN:

Peso del agua (gr)

ESTIMACION O PROMEDIO= NL NP

Contenido de Humedad=

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

CLIENTE:

FECHA:

NL
NP

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

 LABORATORISTA JEFE

OBSERVACIONES:

Retenido (%)

CLASIFICACIONES

PASA #10

Pasa (%)Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Ret. Acum. (%)

ARENA LIMOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA

PASA #4

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.
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MUESTRA 2

PROF. (m) 1,50 - 2,00

ILC28

281.30

255.28

26.02

47.30

207.98

12.51%

13%

207.98

161.70

46.28

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 25.20 25.2 12.12 12.12 87.88

(3/8)" 9.52 14.80 14.8 7.12 19.23 80.77

Nº4 4.75 24.90 24.9 11.97 31.20 68.80

Nº10 2.00 28.00 28.0 13.46 44.67 55.33

Nº40 0.43 36.20 36.2 17.41 62.07 37.93

N ° 200 0.08 32.60 32.6 15.67 77.75 22.25

Fondo 0.00 0.00 46.3 22.25 100.00 0.00

Total 161.70 207.98

68.80 LL NL

55.33 LP NP SUCS SM

22.25 IP NP AASTHO

NL
NP

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

PROYECTO: SONDEO N° 7

UBICACIÓN:

CODIGO: EL-F-S002-2
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 

página 4 de 11

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

SOLICITANTE:

FECHA:

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)
Peso Ret. 

corregido (gr)
Retenido (%) Ret. Acum. (%) Pasa (%)

ESTIMACION O PROMEDIO=

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

ARENA LIMOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

PASA #200 N/A

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no 

podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

 LABORATORISTA JEFE

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

OBSERVACIONES

NL NP

GRANULOMETRÍA

Peso recip. + suelo seco (gr)

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

PASA #4 CLASIFICACIONES
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0,00 - 0,25

COLOR: marrón oscuro

PROFUNDIDAD (m): 1.20 - 1.50

COLOR: rojizo

FECHA:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

620-22

OBSERVACIONES: 

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INFORMACION GENERAL   - APIQUE

FORMATO
CODIGO: EL-F-S002-1

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01

página 1 de 5

PROFUNDIDAD (m):

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio 

–INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de 

información técnica sin autorización escrita de gerencia.

2

1

APIQUE N°:

MUESTRA

ORDEN DE SERVICIO N°:

MUESTRA

SOLICITANTE:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA

1

NOMBRE DEL PROYECTO:



CLIENTE: URRA SA E.S.P

PROYECTO:

APIQUE N°

NIVEL FREATICO 

INICIAL:       
NIVEL FREATICO FINAL:       --

1
UBICACIÓN:

FECHA: 11 de octubre de 2022

22%

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

LP IP IL
Pasa                

N° 4

%Hum    

NAT.
LL

23% 0.15

SUCS

SUELTA 27%

CODIGO: EL-F-S002-1
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

página 2 de 5

Perfil SUELO

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

1 0,00 - 0,25

Pasa                

N° 200

1,20m

ObservacionesAASHTO

A-7-6(13)

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

A-7-5(9)

CL

N° Muestra

Prof. 

Muestra 

(m)

Tipo 

Muestra

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin 

autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

65%

MH50%22% 57% 33% 24%

0,25m
ARCILLA ARENOSA DE 

MEDIANA PLASTICIDAD 

1.20 - 1.50
LIMO ARENOSO DE 

ALTA PLASTICIDAD
CBR2 66%1,50m

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

0,00m

-0.49

98%45%



MUESTRA 1

PROF. (m) 0,00 - 0,25

37 27 14

L03 L11 I1 I5 I7 ILC6A

20.56 21.33 24.86 14.29 14.17 163.40

17.60 17.95 21.75 13.16 13.08 137.00

2.96 3.38 3.11 1.13 1.09 26.40

10.65 10.39 15.04 8.26 8.43 37.60

6.95 7.56 6.71 4.90 4.65 99.40

42.59% 44.71% 46.35% 23.06% 23.44% 26.56%

27%

99.40

34.80

64.60

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(3/8)" 9.52 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

Nº4 4.75 1.90 1.9 1.91 1.91 98.09

Nº10 2.00 2.00 2.0 2.01 3.92 96.08

Nº40 0.43 11.10 11.1 11.17 15.09 84.91

N ° 200 0.08 19.80 19.8 19.92 35.01 64.99

Fondo 0.00 0.00 64.6 64.99 100.00 0.00

Total 34.80 99.40

98.09 LL 45%

96.08 LP 23% SUCS CL

64.99 IP 22% AASTHO

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

Peso recip. + suelo seco (gr)

23%

GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

Pasa (%)Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)

Peso Ret. 

corregido 

(gr)

Retenido (%)
Ret. Acum. 

(%)

ESTIMACION O PROMEDIO= 45%

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARCILLA ARENOSA DE MEDIANA 

PLASTICIDAD 

PASA #200 A-7-6(13)

Tamiz

CODIGO: EL-F-S002-1
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HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

CLIENTE:

FECHA:

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

PROYECTO:
APIQUE N° 1

UBICACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los 

cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de 

gerencia.

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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CURVA GRANULOMÉTRICA

42%

43%
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47%
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Nº DE GOLPES

ESTIMACION LIMITE LIQUIDO



MUESTRA 2

PROF. (m) 1.20 - 1.50

37 23 15

I50 I2000 I23 I17 I59 ILC13C

27.98 29.58 28.34 12.91 13.03 174.50

23.48 24.24 23.55 11.83 11.94 151.70

4.50 5.34 4.79 1.08 1.09 22.80

15.22 14.93 15.58 8.55 8.72 46.70
8.26 9.31 7.97 3.28 3.22 105.00

54.48% 57.36% 60.10% 32.93% 33.85% 21.71%

22%

105.00

52.50

52.50

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 24.00 24.0 22.86 22.86 77.14

(3/8)" 9.52 6.50 6.5 6.19 29.05 70.95

Nº4 4.75 5.10 5.1 4.86 33.90 66.10

Nº10 2.00 2.80 2.8 2.67 36.57 63.43

Nº40 0.43 6.00 6.0 5.71 42.29 57.71

N ° 200 0.08 8.10 8.1 7.71 50.00 50.00

Fondo 0.00 0.00 52.5 50.00 100.00 0.00

Total 52.50 105.00

66.10 LL 57%

63.43 LP 33% SUCS MH

50.00 IP 24% AASTHO

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

Peso recip. + suelo seco (gr)

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

ESTIMACION O PROMEDIO= 57%

OBSERVACIONES

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

Peso Seco Neto Final (gr):

33%

GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

CODIGO: EL-F-S002-1
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PROYECTO:
APIQUE N° 1

UBICACIÓN:

CLIENTE:

FECHA:

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los 

cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de 

gerencia.

Pasa (%)

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10 LIMO ARENOSO DE ALTA PLASTICIDAD

PASA #200 A-7-5(9)

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)

Peso Ret. 

corregido 

(gr)

Retenido (%)
Ret. Acum. 

(%)

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

0.00

10.00

20.00
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70.00

80.00
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0.010.1110100

%
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a
s
a

Diámetro de las partículas (mm)

CURVA GRANULOMÉTRICA

54%

55%

56%

57%

58%

59%

60%

61%

10
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 %

Nº DE GOLPES

ESTIMACION LIMITE LIQUIDO



0,00 - 0,27

COLOR: marrón oscuro

PROFUNDIDAD (m): 1.20 - 1.50

COLOR: rojizo

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

620-22

OBSERVACIONES: 

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INFORMACION GENERAL   - APIQUE

FORMATO
CODIGO: EL-F-S002-1

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01

página 1 de 5

PROFUNDIDAD (m):

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio 

–INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de 

información técnica sin autorización escrita de gerencia.

2

1

APIQUE N°:

MUESTRA

ORDEN DE SERVICIO N°:

MUESTRA

SOLICITANTE:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA

2

NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:



0,27m
ARCILLA ARENOSA DE 

ALTA PLASTICIDAD

1.20 - 1.50
ARCILLA ARENOSA DE 

ALTA PLASTICIDAD 
CBR2 99%1,50m

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

0,00m

-0.33

99%51%

N° Muestra

Prof. 

Muestra 

(m)

Tipo 

Muestra

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin 

autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

75%

CH79%20% 52% 28% 24%

Perfil SUELO

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

1 0,00 - 0,27

Pasa                

N° 200

1,20m

Observaciones

no recupero

AASHTO

A-7-6(19)

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

A-7-6(20)

CH

CODIGO: EL-F-S002-1
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
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25%

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

LP IP IL
Pasa                

N° 4

%Hum    

NAT.
LL

26% 0.13

SUCS

SUELTA 29%

CLIENTE: URRA SA E.S.P

PROYECTO:

APIQUE N°

NIVEL FREATICO 

INICIAL:       
NIVEL FREATICO FINAL:       --

2UBICACIÓN:

FECHA: 11 de octubre de 2022



MUESTRA 1

PROF. (m) 0,00 - 0,27

35 25 14

I48 I43 I5 P19 P22 ILC45

24.37 24.57 24.10 11.03 11.18 141.60

21.06 21.45 21.00 10.11 10.22 118.60

3.31 3.12 3.10 0.92 0.96 23.00

14.23 15.25 15.14 6.49 6.55 39.40

6.83 6.20 5.86 3.62 3.67 79.20

48.46% 50.32% 52.90% 25.41% 26.16% 29.04%

29%

79.20

20.10

59.10

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(3/8)" 9.52 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

Nº4 4.75 0.90 0.9 1.14 1.14 98.86

Nº10 2.00 2.30 2.3 2.90 4.04 95.96

Nº40 0.43 0.40 0.4 0.51 4.55 95.45

N ° 200 0.08 16.50 16.5 20.83 25.38 74.62

Fondo 0.00 0.00 59.1 74.62 100.00 0.00

Total 20.10 79.20

98.86 LL 51%

95.96 LP 26% SUCS CH

74.62 IP 25% AASTHO

OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los 

cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de 

gerencia.

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

CODIGO: EL-F-S002-1
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
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HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

CLIENTE:

FECHA:

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

PROYECTO:
APIQUE N° 2

UBICACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)

Peso Ret. 

corregido 

(gr)

Retenido (%)
Ret. Acum. 

(%)

ESTIMACION O PROMEDIO= 51%

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARCILLA ARENOSA DE ALTA 

PLASTICIDAD

PASA #200 A-7-6(19)

Tamiz

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

Peso recip. + suelo seco (gr)

26%

GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

Pasa (%)
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ESTIMACION LIMITE LIQUIDO



MUESTRA 2

PROF. (m) 1.20 - 1.50

35 27 15

I500 I9 I2 P18 P28 ILC12

29.15 28.44 27.33 12.10 12.01 284.20

24.45 23.91 22.79 10.83 10.81 244.20

4.70 4.53 4.54 1.27 1.20 40.00

15.17 15.29 14.42 6.24 6.59 45.30
9.28 8.62 8.37 4.59 4.22 198.90

50.65% 52.55% 54.24% 27.67% 28.44% 20.11%

20%

198.90

42.10

156.80

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(3/8)" 9.52 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

Nº4 4.75 1.80 1.8 0.90 0.90 99.10

Nº10 2.00 1.90 1.9 0.96 1.86 98.14

Nº40 0.43 15.60 15.6 7.84 9.70 90.30

N ° 200 0.08 22.80 22.8 11.46 21.17 78.83

Fondo 0.00 0.00 156.8 78.83 100.00 0.00

Total 42.10 198.90

99.10 LL 52%

98.14 LP 28% SUCS CH

78.83 IP 24% AASTHO

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los 

cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de 

gerencia.

Pasa (%)

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARCILLA ARENOSA DE ALTA 

PLASTICIDAD 

PASA #200 A-7-6(20)

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)

Peso Ret. 

corregido 

(gr)

Retenido (%)
Ret. Acum. 

(%)

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO:
APIQUE N° 2

UBICACIÓN:

CLIENTE:

FECHA:

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 
página 4 de 5

28%

GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

CODIGO: EL-F-S002-1
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

Peso recip. + suelo seco (gr)

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

ESTIMACION O PROMEDIO= 52%

OBSERVACIONES

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

Peso Seco Neto Final (gr):
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ESTIMACION LIMITE LIQUIDO



0,00 - 0,30

COLOR: marrón oscuro 

PROFUNDIDAD (m): 1.20 - 1.50

COLOR: rojizo

FECHA:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

620-22

OBSERVACIONES: 

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INFORMACION GENERAL   - APIQUE

FORMATO
CODIGO: EL-F-S002-1

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01

página 1 de 5

PROFUNDIDAD (m):

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio 

–INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de 

información técnica sin autorización escrita de gerencia.

2

1

APIQUE N°:

MUESTRA

ORDEN DE SERVICIO N°:

MUESTRA

SOLICITANTE:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA

3

NOMBRE DEL PROYECTO:



CLIENTE: URRA SA E.S.P

PROYECTO:

APIQUE N°

NIVEL FREATICO 

INICIAL:       

NIVEL FREATICO 

FINAL:       
--

3UBICACIÓN:

FECHA: 11 de octubre de 2022

NP

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

LP IP IL
Pasa                

N° 4

%Hum    

NAT.
LL

NP N/A

SUCS

SUELTA 14%

CODIGO: EL-F-S002-1
FORMATO

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
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Perfil SUELO

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

1 0,00 - 0,30

Pasa                

N° 200

1,20m

ObservacionesAASHTO

A-4(8)

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

A-7-6(19)

SM

N° Muestra

Prof. 

Muestra 

(m)

Tipo 

Muestra

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin 

autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

36%

CH70%26% 55% 28% 27%

0,30m
ARENA LIMOSA CON 

PRESENCIA DE GRAVA 

1.20 - 1.50
ARCILLA ARENOSA DE 

ALTA PLASTICIDAD
CBR2 100%1,50m

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

0,00m

-0.07

84%NL



MUESTRA 1

PROF. (m) 0,00 - 0,30

ILC31

136.50

124.50

12.00

40.30

84.20

14.25%

14%

84.20

53.60

30.60

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(3/8)" 9.52 8.70 8.7 10.33 10.33 89.67

Nº4 4.75 5.00 5.0 5.94 16.27 83.73

Nº10 2.00 2.80 2.8 3.33 19.60 80.40

Nº40 0.43 18.30 18.3 21.73 41.33 58.67

N ° 200 0.08 18.80 18.8 22.33 63.66 36.34

Fondo 0.00 0.00 30.6 36.34 100.00 0.00

Total 53.60 84.20

83.73 LL NL

80.40 LP NP SUCS SM

36.34 IP NP AASTHO

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

Peso recip. + suelo seco (gr)

NP

GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

Pasa (%)Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)

Peso Ret. 

corregido 

(gr)

Retenido (%)
Ret. Acum. 

(%)

ESTIMACION O PROMEDIO= NL

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARENA LIMOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

PASA #200 A-4(8)

Tamiz

NL

NP
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HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

CLIENTE:

FECHA:

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

PROYECTO:
APIQUE N° 3

UBICACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los 

cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de 

gerencia.

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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MUESTRA 2

PROF. (m) 1.20 - 1.50

35 25 14

I39 I57 I11 P21 P18 ILC09

30.54 28.52 27.07 12.52 13.41 224.30

25.34 23.45 22.70 11.10 11.87 188.10

5.20 5.07 4.37 1.42 1.54 36.20

15.78 14.32 14.95 6.02 6.24 47.70
9.56 9.13 7.75 5.08 5.63 140.40

54.39% 55.53% 56.39% 27.95% 27.35% 25.78%

26%

140.40

41.80

98.60

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(3/8)" 9.52 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

Nº4 4.75 0.30 0.3 0.21 0.21 99.79

Nº10 2.00 3.40 3.4 2.42 2.64 97.36

Nº40 0.43 19.50 19.5 13.89 16.52 83.48

N ° 200 0.08 18.60 18.6 13.25 29.77 70.23

Fondo 0.00 0.00 98.6 70.23 100.00 0.00

Total 41.80 140.40

99.79 LL 55%

97.36 LP 28% SUCS CH

70.23 IP 27% AASTHO

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

Peso recip. + suelo seco (gr)

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

ESTIMACION O PROMEDIO= 55%

OBSERVACIONES

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

Peso Seco Neto Final (gr):

28%

GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :
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PROYECTO:
APIQUE N° 3

UBICACIÓN:

CLIENTE:

FECHA:

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los 

cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de 

gerencia.

Pasa (%)

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARCILLA ARENOSA DE ALTA 

PLASTICIDAD

PASA #200 A-7-6(19)

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)

Peso Ret. 

corregido 

(gr)

Retenido (%)
Ret. Acum. 

(%)

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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0,00 - 0,50

COLOR: marrón

PROFUNDIDAD (m): 1.20 - 1.50

COLOR: rojizo

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

620-22

OBSERVACIONES: 

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

INFORMACION GENERAL   - APIQUE

FORMATO
CODIGO: EL-F-S002-1

FECHA : 13/07/2021

VERSION : 01
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PROFUNDIDAD (m):

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio 

–INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de 

información técnica sin autorización escrita de gerencia.

2

1

APIQUE N°:

MUESTRA

ORDEN DE SERVICIO N°:

MUESTRA

SOLICITANTE:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA

4

NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:



0,50m

GRAVA LIMOSA 

POBREMENTE 

GRADADA

1.20 - 1.50

ARENA ARCILLOSA 

CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

CBR2 57%1,50m

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

0,00m

-0.45

28%NL

N° Muestra

Prof. 

Muestra 

(m)

Tipo 

Muestra

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica 

sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

10%

SC27%18% 48% 28% 20%

Perfil SUELO

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

1 0,00 - 0,50

Pasa                

N° 200

1,20m

ObservacionesAASHTO

A-4(0)

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

A-7-6(20)

GM-GP
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NP

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

LP IP IL
Pasa                

N° 4

%Hum    

NAT.
LL

NP N/A

SUCS

SUELTA 6%

CLIENTE: URRA SA E.S.P

PROYECTO:

APIQUE N°

NIVEL FREATICO 

INICIAL:       

NIVEL FREATICO 

FINAL:       
--

4UBICACIÓN:

FECHA: 11 de octubre de 2022



MUESTRA 1

PROF. (m) 0,00 - 0,50

ILC50

265.50

252.00

13.50

40.00

212.00

6.37%

6%

212.00

190.70

21.30

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 30.10 30.1 14.20 14.20 85.80

3/4'' 19.05 48.10 48.1 22.69 36.89 63.11

(1/2)" 12.7 33.40 33.4 15.75 52.64 47.36

(3/8)" 9.52 15.80 15.8 7.45 60.09 39.91

Nº4 4.75 24.70 24.7 11.65 71.75 28.25

Nº10 2.00 13.60 13.6 6.42 78.16 21.84

Nº40 0.43 12.80 12.8 6.04 84.20 15.80

N ° 200 0.08 12.20 12.2 5.75 89.95 10.05

Fondo 0.00 0.00 21.3 10.05 100.00 0.00

Total 190.70 212.00

28.25 LL NL

21.84 LP NP SUCS GM-GP

10.05 IP NP AASTHO

OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ 

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los 

cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de 

gerencia.

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

CLIENTE:

FECHA:

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

PROYECTO:
APIQUE N° 4

UBICACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)

Peso Ret. 

corregido 

(gr)

Retenido (%)
Ret. Acum. 

(%)

ESTIMACION O PROMEDIO= NL

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
GRAVA LIMOSA POBREMENTE 

GRADADA

PASA #200 A-4(0)

Tamiz

NL NP

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

Peso recip. + suelo seco (gr)

NP

GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

Peso Seco Neto Final (gr):

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

Pasa (%)
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MUESTRA 2

PROF. (m) 1.20 - 1.50

34 24 15

I25 I28 I35 I59 I49 ILC24

29.00 27.85 25.32 14.25 14.87 181.10

24.57 23.78 21.78 13.05 13.25 159.00

4.43 4.07 3.54 1.20 1.62 22.10

14.78 15.34 14.87 8.62 7.45 38.60
9.79 8.44 6.91 4.43 5.80 120.40

45.25% 48.22% 51.23% 27.09% 27.93% 18.36%

18%

120.40

87.60

32.80

2 1/2" 63.5 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

2" 50.8 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 38.1 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

1" 25.4 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

3/4'' 19.05 0.00 0.0 0.00 0.00 100.00

(1/2)" 12.7 34.90 34.9 28.99 28.99 71.01

(3/8)" 9.52 4.70 4.7 3.90 32.89 67.11

Nº4 4.75 12.30 12.3 10.22 43.11 56.89

Nº10 2.00 10.80 10.8 8.97 52.08 47.92

Nº40 0.43 11.90 11.9 9.88 61.96 38.04

N ° 200 0.08 13.00 13.0 10.80 72.76 27.24

Fondo 0.00 0.00 32.8 27.24 100.00 0.00

Total 87.60 120.40

56.89 LL 48%

47.92 LP 28% SUCS SC

27.24 IP 20% AASTHO

Peso Pasa 200 por lavado (gr):

LABORATORISTA JEFE

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio – INGELABCON S.A.S., los 

cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de 

gerencia.

Pasa (%)

PASA #4 CLASIFICACIONES

PASA #10
ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE 

GRAVA 

PASA #200 A-7-6(20)

Tamiz Tamaño (mm) Peso Ret. (gr)

Peso Ret. 

corregido 

(gr)

Retenido (%)
Ret. Acum. 

(%)

COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO:
APIQUE N° 4

UBICACIÓN:

CLIENTE:

FECHA:

Peso del agua (gr)

Peso del recipiente (gr)

CONSTRUCCIÓN DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TIERRALTA - CÓRDOBA 

URRA SA E.S.P

11 de octubre de 2022

CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS 
página 4 de 5

28%

GRANULOMETRÍA

Peso Seco Neto Inicial (grs) :

CODIGO: EL-F-S002-1
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VERSION : 01

HUMEDAD NATURAL

N° Golpes

Recipiente N°

Peso recip. + suelo humedo (gr)

Peso recip. + suelo seco (gr)

LIMITE LÍQUIDO LIMITE PLÁSTICO

Peso del suelo seco (gr)

Contenido de Humedad=

ESTIMACION O PROMEDIO= 48%

OBSERVACIONES

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ

INGELABCON S.A.S

NIT. 901.124.673-8

Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba

Cel: 3146317410 –  Email: ingelabcon@gmail.com

Peso Seco Neto Final (gr):
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