INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDAS PARA TOMACORRIENTES NORMALES

PRIMERA ETAPA SENA T/ALTA
ESC 1:200
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CONVENCIONES

TUBERIA PVC DATOS SUBTERRANEA -
TUBERIA PVC ELECTRICO SUBTERRANEO
TABLERO DE DISTRIBUCION > |

CAJA DE PASO EN CIELO RASO
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NOTA:

1. Para instalar los tableros se requiere un muro doble o muro con un ancho de 20 Cm..
2. La salida de cable sera por la parte inferior o superior, y debera ser sellada para,

garantizar la hermeticidad de estos..

3. Se garantizan las distancias de maniobras para el mantenimiento de los equipos

establecidos en el RETIE.

4. Se instalaran todas las sefales referentes a seguridad y riesgo eléctrico descuerdo

a lo establecido en el RETIE.
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DISTANCIAS DE TRABAJO.
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INSTALACION TOMACORRIENTES MONOFASICOS CON POLO A TIERRA

—/] C|\ 3 33

S

)
N
@)
N
S
&/
=\
(o)

N
)
N
()
o
N
()
£/
N
()
&
7\
()
%
N
(=)
&/
()
o/
()
\Z/
)
Y/
(™)
NS
~
&/
()
oV
Y
o/
(™)
&V
()
=/
IS
o/
I
o/

V4

&
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URRA

Generacion Sostenible

Proyecto:

Estudios, disenos,
construccion y dotacion
primera fase sede Sena
Alto Sinu municipio de
Tierralta.

Consultor:

Arq. Alvaro Escobar
Sanchez

Diseno arquitectonico:

Arq. Alvaro Escobar
Sanchez

Arq. Carlos Ogaza
Hoyos

Diseno:
Instalaciones Eléctricas

Ingeniero eléctrico
Jorge Enrique Cabrales
Vega

Matricula profesional
RS 205-0561
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F. Responsable: V.B URRA

Contenido:

-Instalaciones eléctricas
salidas para
tomacorrientes
normales

-Detalles

Ubicacion/direccion
Predio Chapinero:
(Calle 10 #31C-28)

Predio Las Balsas:
(Calle 10 #31C-132)

Escala:
Como se indica

Fecha:
Diciembre 2022
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