
ESCUELA  TIPO III
DETALLES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS

CUADRO DE CARGAS
REGIÓN CARIBE Y ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE MAICAO
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

2/2

TUBERÍA NO ESPECIFICADA ES METALICA TIPO EMT DE 3/4"
CONDUCTOR NO ESPECIFICADO ES EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN N° 12AWG
EQUIPOTENCIALIZAR CAJAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN, INTERRUPTORES Y TOMAS

NOTAS:

Formular, Estructurar y diseñar proyectos Energéticos Sostenibles
para la ampliación de la cobertura en las Localidades

de las zonas no Interconectadas
del país para las Regiones Caribe y Antioquia

– 

INTERRUPTOR SENCILLO

TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA

CONDUCTOR DE FASE

 CONDUCTOR NEUTRO

 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

ENCENDIDO DE  LAMPARAS  LED 9
W

LAMPARA LED 9W

GABINETE GENERAL

DUCTERIA EXPUESTA EN TUBO EMT
SOBRE MURO O TECHO

T

DUCTERIA CANALIZADA EN TUBO
CONDUIT PVC

LAMPARA LED 40W

TOMA CORRIENTE CON POLO A
TIERRA GFCI

 GFCI
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