DIAGRAMA UNIFILAR TIPO IV

6 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS 400 Wp C/U

SE COMPONE DE 3 LAZOS CONECTADOS EN PARALELO

Y CADA LAZO SE COMPONE DE 2 PANELES CONECTADOS

EN SERIE 2x4mm?2 2x4mm2 Ix4mm2  CABLE DE COBRE AISLADO 600V

POTENCIA TOTAL INSTALADA=2400 Wp
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DETALLES ESTRUCTURA SOPORTE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

3 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 400 W, C/u

3 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 400 Wp C/u
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3 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 400 Wp C/u
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soporte de Gabinete
ACOMETIDA PANELES

DERECHA

A SISTEMA PUESTA TIERRA

BARRAJE TIERRA IZQUIERDA S A

NOTAS:El Gabinete sera fabricado en lamina de acero tipo "cold rolled" calibre 16 BWG.
La tornilleria sera de acero galvanizado o cromado.
El Gabinete serd pintado con pintura electrostatica en polvo horneada color gris.
El Gabinete sera de uso interior con grado de hermeticidad IP 33.

El Gabinete sera Instalado a nivel.

El Gabinete debe ser de doble fondo para soporte de equipos y protecciones. No se requiere ventilacion forzada.
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D C4 2 324 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Aulas No. 1y No. 2
£5 2 324 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Aulas No.3y No. 4
Cé6 3 1 800 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Restaurante
C7yC8 Reservas
?“\\J 75 ?u\J 1L/H % . %\ TOTAL 4 13 7 1 2069 3x No.10AWG 1x25A Tablero Distribucion 1® - 8 Circuitos
L T : L ERA U
i g SR TR e
C W) o c C o e cl |
] AR RS | I 7 ST R L — BTSN S ]
& WAl WD LI~~~ 1 1
| AULA N3 AULA N2 Tp AULANY
Lo I ————— ¢ l%ﬂ) 64@ 7777777777777 At — — Xﬁx%@
CONVENCIONES
m LAMPARA LED 40W
EB LAMPARA LED 9W
77777777 DUCTERIA EXPUESTA EN TUBO EMT
SOBRE MURO O TECHO
DUCTERIA CANALIZADA EN TUBO
CONDUIT PVC
ENCENDIDO DE LAMPARAS LED 9
w
g INTERRUPTOR SENCILLO
@T TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA
@GFC‘ TOMA CéOERIENTE CON POLO A
TIERRA GFCI
——/——— | CONDUCTOR DE FASE
4/'; CONDUCTOR NEUTRO
_—F CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA NOTAS :
[l | TABLERO DEDISTRIBUCION TUBERIA NO ESPECIFICADA ES METALICA TIPO EMT DE 3/4"
w0 GABINETE GENERAL CONDUCTOR NO ESPECIFICADO ES EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN N° 12AWG
- _ -~ EQUIPOTENCIALIZAR CAJAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACION, INTERRUPTORES Y TOMAS
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 057-2020 PL. N CONTENIDO: PROPIETARIO: CONSULTOR: DISENO ELECTRICO: OBSERVACIONES: IPSE

DIRECCION:

A:
de las zonas no Interconectadas . ‘ INDICADAS
del pais para las Regiones Caribe y Antioquia REGION CARIBE Y ANTIOQUIA Instituto de Planificacion y Promocion FECHA:

MUNICIPIO DE RIOHACHA de Soluciones Energéticas para las JOHN JAIRO CORREA GARCES ABRIL DE 2027
DEPARTAMENTO DE LA GUAIJIRA Zonas No Interconectadas INGENIERO ELECTRICISTA DIBUJANTE:
MP 05205-11294 LUIS ALBERTO PEDRAZA AVELLA

ESCUELA TIPO IV - . .
Formular, Estructurar V' diseﬁar proyeCtOS EnergétiCOS Sostenibles DETALLES DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS .,- co”sorCIo v gggit(z‘ggD%é*g éo‘;miiio—ro”e 7 e e A e e
para la ampliacién de la cobertura en las Localidades 2/ 2 CUADRO DE CARGAS < :ONSENER zo N ESCAL RADICADO-
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