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DETALLE DE UNIÓN PIVOTANTE , ANGULOS Y PERNOS

Soporte Pivote, e=6mm
A572, g.50  Metálico Galvanizado

76 x 76 x 6mm
Angulo

A572, g.50  Metálico Galvanizado

Abrazadera Metálica Galvanizada 

Abrazadera Metálica Galvanizada 

Perno Metálico galvanizado 13 x 50mm

Tapa Superior Removible

Abertura para perno Metálico 
Galvanizado de 13 x 50 mm

Pefil Angular Metálico Galvanizado 38x38x3mm
A572, g.50  Metalico Galvanizado

3 Paneles Fotovoltaicos Monocristalinos de 415 Wp C/u 

POSTE METÁLICO 4"x4mx3mm
GALVANIZADO EN CALIENTE

0,45 m
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3 m

Proyección borde Panel
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38x38 x 3mm
Angulo

A572, g.50  Metalico Galvanizado

Pefil Angular Metálico Galvanizado 38x38x3mm

50 x 50 x 4.5mm
Angulo

A572, g.50  Metálico Galvanizado

38 x 38 x 3mm
Angulo

A572, g.50 Metálico Galvanizado

Abrazadera Metálica Galvanizada

50 x 50 x 4.5mm
Angulo

A572, g.50 Metálico Galvanizado

Soporte Pivote, e=6mm
A572, g.50  Metálico Galvanizado

76 x 76 x 6mm
Angulo

A572, g.50  Metálico Galvanizado

0,30,06 0,06

0,56 m 0,56 m 0,5 m 0,56 m 0,56m
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08

0,
08

0,
25

0,45

38 x 38 x 3mm
Angulo

2.00 m

Proyección borde Panel

A572, g.50  Metálico Galvanizado
3mm E70XX

3mm E70XX
5mm max

3mm E7018
5mm max

Ó 4 pernos A307 Ø13mm
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Malla electrososldada
150x150, Ø6mm

Tubo Ø4", e=3mm
Dext. 0.1135m

ASTM A-500, Gr. C

Concreto f'c=21 MPa

fy=500 MPa

1

0,45

0,114

Ø0,4
5

Ø0,37

Malla electrosoldada
150x150, Ø6mm

fy=500 MPa

L=1.31m

Platina, Ø=0.30m
ASTM A-36, e=1/8"

Platina. Ø0.1135m 
ASTM A-36, e=1/8"

Solado fc=21 MPa

0,
1

DETALLE  CIMENTACIÓN Y UNIÓN

Ø0,4
5

Ø0,37

Malla electrosoldada
150x150, Ø6mm

fy=500 MPa

L=1.31m

DETALLE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA

Soldadura a tope bisel 45 gr.

DETALLE UNIÓN

E 7018

Tubo Ø4", e=3mm

Tubo Ø4", e=3mm
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DETALLES ESTRUCTURA SOPORTE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

Formular, Estructurar y diseñar proyectos Energéticos Sostenibles
para la ampliación de la cobertura en las Localidades

de las zonas no Interconectadas
del país para las Regiones Caribe y Antioquia

– 

PLANTA ESTRUCTURA PANEL

SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO  PARA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TIPO X

 DIAGRAMA UNIFILAR
DETALLES PUESTA  A TIERRA

DETALLES ESTRUCTURA SOPORTE PANELES
REGIÓN CARIBE Y ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE RIOHACHA
 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

NOTA:En caso de requerir soldar el tubo metálico de 4" efectuarlo con
soldadura  eléctrica  E-7018 como se detalla en la figura.

NOTAS:
-En la  construcción de la estructura superior de soporte de los paneles se puede  reemplazar
la unión  de los  ángulos  metálicos que están  especificados con pernos,  por soldadura
eléctrica E7018. Dicha soldadura se debe aplicar antes de efectuar el galvanizado en caliente.

-Toda la herrajería será galvanizada en caliente por doble inmersión
-La estructura de soporte puede ser fija o pernada

NOTAS:
-La unión del pivote rotor con el marco metálico de soporte fijo para los paneles se indica en
primera instancia como pernada con pernos A307, Ø1/2",  este elemento podrá ser unido
mediante una soldadura cordón de mínimo 30mm de largo en cada union y de por lo menos
3mm de garganta tipo filete, esta misma soldadura se puede aplicar a los demás elementos
del marco que requieran soldadura, en su defecto donde se facilite se podrá hacer soldadura a
a tope recta o en bisel de 45 grados, la soldadura eléctrica será E7018. Toda  soldadura se
debe aplicar antes de efectuar el galvanizado en caliente.

-Toda la herrajería será galvanizada en caliente por doble inmersión
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INTERRUPTOR SENCILLO

TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA

CONDUCTOR DE FASE

 CONDUCTOR NEUTRO

 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

ENCENDIDO DE  LAMPARAS  LED 9
W

LAMPARA LED 9W

GABINETE GENERAL

DUCTERIA EXPUESTA EN TUBO EMT
SOBRE MURO O TECHO

T

DUCTERIA CANALIZADA EN TUBO
CONDUIT PVC

LAMPARA LED 40W

TOMA CORRIENTE CON POLO A
TIERRA GFCI

 GFCI

ESCUELA  TIPO X
DETALLES DE CONEXIONES GABINETE

DETALLES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS
CUADRO DE CARGAS

REGIÓN CARIBE Y ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE RIOHACHA

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

2/2

TUBERÍA NO ESPECIFICADA ES METALICA TIPO EMT DE 3/4"
CONDUCTOR NO ESPECIFICADO ES EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN N° 12AWG
EQUIPOTENCIALIZAR CAJAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN, INTERRUPTORES Y TOMAS

NOTAS:

Formular, Estructurar y diseñar proyectos Energéticos Sostenibles
para la ampliación de la cobertura en las Localidades

de las zonas no Interconectadas
del país para las Regiones Caribe y Antioquia

– 

AutoCAD SHX Text
RESTAURANTE N°1  

AutoCAD SHX Text
OFICINA N°1

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
AULA N°2

AutoCAD SHX Text
AULA N°1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
C7

AutoCAD SHX Text
C7

AutoCAD SHX Text
C7

AutoCAD SHX Text
C6

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
C6

AutoCAD SHX Text
AULA N°3

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C8

AutoCAD SHX Text
AULA N°4

AutoCAD SHX Text
C8

AutoCAD SHX Text
C8

AutoCAD SHX Text
AULA N°5

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
C9

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
TD1

AutoCAD SHX Text
AULA N°6

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C9

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
TD1

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
RESTAURANTE N°2  

AutoCAD SHX Text
OFICINA N°2

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
AULA N°8

AutoCAD SHX Text
AULA N°7

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
C7

AutoCAD SHX Text
C7

AutoCAD SHX Text
C7

AutoCAD SHX Text
C6

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
C6

AutoCAD SHX Text
AULA N°9

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C8

AutoCAD SHX Text
AULA N°10

AutoCAD SHX Text
C8

AutoCAD SHX Text
C8

AutoCAD SHX Text
AULA N°11

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
C9

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
AULA N°12

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C9

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
TD2

AutoCAD SHX Text
RESTAURANTE N°2  

AutoCAD SHX Text
OFICINA N°2

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
AULA N°14

AutoCAD SHX Text
AULA N°13

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
C7

AutoCAD SHX Text
C7

AutoCAD SHX Text
C7

AutoCAD SHX Text
C6

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
C6

AutoCAD SHX Text
AULA N°15

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C8

AutoCAD SHX Text
AULA N°16

AutoCAD SHX Text
C8

AutoCAD SHX Text
C8

AutoCAD SHX Text
AULA N°17

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
C9

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
AULA N°18

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C9

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
34"   

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
TG   

AutoCAD SHX Text
TD1 

AutoCAD SHX Text
TD2 

AutoCAD SHX Text
34"   

AutoCAD SHX Text
2xN°8 AWG   

AutoCAD SHX Text
CABLE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600 V   

AutoCAD SHX Text
N°4 AWG CABLE COBRE DESNUDO   

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
PANEL

AutoCAD SHX Text
TD1

AutoCAD SHX Text
TD1

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
TD1

AutoCAD SHX Text
TD1

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
TD3 

AutoCAD SHX Text
TD2

AutoCAD SHX Text
TD2

AutoCAD SHX Text
TD2

AutoCAD SHX Text
TD2

AutoCAD SHX Text
TD2

AutoCAD SHX Text
TD2

AutoCAD SHX Text
TD2

AutoCAD SHX Text
TD3 

AutoCAD SHX Text
TD3 

AutoCAD SHX Text
TD3 

AutoCAD SHX Text
TD3 

AutoCAD SHX Text
TD3 

AutoCAD SHX Text
TD3 

AutoCAD SHX Text
TD3 

AutoCAD SHX Text
TD3 

AutoCAD SHX Text
TD3 

AutoCAD SHX Text
GFCI

AutoCAD SHX Text
GFCI

AutoCAD SHX Text
GFCI

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
ESTE

AutoCAD SHX Text
OESTE

AutoCAD SHX Text
CONTENIDO:

AutoCAD SHX Text
PL. N°:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DIRECCION:

AutoCAD SHX Text
RADICADO:

AutoCAD SHX Text
INDICADAS 

AutoCAD SHX Text
PROPIETARIO:

AutoCAD SHX Text
IPSE 

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR:

AutoCAD SHX Text
DIBUJANTE:

AutoCAD SHX Text
LUIS ALBERTO PEDRAZA AVELLA

AutoCAD SHX Text
INGENIERO ELECTRICISTA

AutoCAD SHX Text
MP 05205-11294

AutoCAD SHX Text
JOHN JAIRO CORREA GARCÉS

AutoCAD SHX Text
DISEÑO ELECTRICO:

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES:

AutoCAD SHX Text
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 057-2020

AutoCAD SHX Text
Calle 99 No. 9 A – 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street Bogotá D.C. - Colombia.

AutoCAD SHX Text
ABRIL DE 2021


	SS TIPO 10.pdf (p.1)
	6-10

	INTERNAS 10.pdf (p.2)
	I.E RIOHACHA 6-5


