DIAGRAMA UNIFILAR TIPO 'V

8 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS 400 Wp C/U

SE COMPONE DE 4 LAZOS CONECTADOS EN PARALELO

Y CADA LAZO SE COMPONE DE 2 PANELES CONECTADOS 2x4mm?2 2x4mm2 2x4mm?2 Ix4mm2

EN SERIE

POTENCIA TOTAL INSTALADA=3200 Wip
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DETALLE CIMENTACION Y UNION

Tubo @4", e=3mm

DETALLE UNION

En caso de requerir soldar el tubo metalico de 4" efectuarlo con
soldadura eléctrica E-7018 como se detalla en la figura.

NOTAS:

-La unién del pivote rotor con el marco metalico de soporte fijo para los paneles se indica en
primera instancia como pernada con pernos A307, @1/2", este elemento podra ser unido
mediante una soldadura cordén de minimo 30mm de largo en cada union y de por lo menos
3mm de garganta tipo filete, esta misma soldadura se puede aplicar a los demas elementos
del marco que requieran soldadura, en su defecto donde se facilite se podra hacer soldadura a
a tope recta o en bisel de 45 grados, la soldadura eléctrica serd E7018. Toda soldadura se
debe aplicar antes de efectuar el galvanizado en caliente.
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NOTAS:El Gabinete sera fabricado en lamina de acero tipo "cold rolled" calibre 16 BWG.
La tornilleria sera de acero galvanizado o cromado.
El Gabinete sera pintado con pintura electrostatica en polvo horneada color gris.
El Gabinete sera de uso interior con grado de hermeticidad IP 33.
El Gabinete serd Instalado a nivel.
El Gabinete debe ser de doble fondo para soporte de equipos y protecciones. No se requiere ventilacion forzada.
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CUADRO DE CARGAS
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@T TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA
@GFC‘ Igg'\?AA (é(gg:?lENTE CON POLO A
——/——— | CONDUCTOR DE FASE
4/'; CONDUCTOR NEUTRO
—F CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
(” TABLERO DE DISTRIBUCION
\¥ %% GABINETE GENERAL
CUADRO DE CARGAS INSTITUCION EDUCATIVA TIPO V
MUNICIPO DE RIOHACHA, LA GUAIJIRA
< PROTECCION
TABLERO | CIRCUITO | ILUMINACION LED | TOMAS DOBLES | cARGA CONDUCTOR SRS, )
No No W COBRE THHN-600 V INTERRUPTOR DESCRIPCION
C1 4 3 171 3x No. 12 AWG 1x 15A lluminacion Aulas No. 1y Bafos
C2 6 270 3x No. 12 AWG 1x15A lluminacion Aulas No. 2y No. 3
C3 4 180 3x No. 12 AWG 1x15A lluminacion Aulas No. 4y Oficina
C4 2 4 198 3x No. 12 AWG 1x15A lluminacion Aula No. 5, Restaurante y Banos
D C5 2 324 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Aulas No. 1y No. 2
C6 2 324 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Aulas No. 3y No. 4
C7 3 486 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Aula No. 5y Oficina
C8 3 1 800 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Restaurante
C9acCl2 Reservas
TOTAL 6 17 10 1 2753 3x No. 8 AWG 1x32A Tablero Distribuciéon 1® - 12 Circuitos
NOTAS:,
TUBERIA NO ESPECIFICADA ES METALICA TIPO EMT DE 3/4"
CONDUCTOR NO ESPECIFICADO ES EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN N° 12AWG
EQUIPOTENCIALIZAR CAJAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACION, INTERRUPTORES Y TOMAS
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 057—2020 PL. N CONTENIDO: PROPIETARIO: CONSULTOR: DISENO ELECTRICO: OBSERVACIONES: \pSE
ESCUELA TIPO V - D‘REgﬂeONgzg No. 9 A —54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street
Formular, Estructurar y disefiar proyectos Energéticos Sostenibles DETALLES DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS COIISOI'CIO A Aam ngota D.C. — Colombia. | -

de las zonas no Interconectadas
del pais para las Regiones Caribe y Antioquia

2/2

REGION CARIBE Y ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE RIOHACHA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Instituto de Planificacién y Promocion
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas

CONSENER

2020
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