DIACRAMA UNIFILAR TIPO VI

10 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINGS 400 Wp C/U

SE COMPONE DE 5 LAZOS CONECTADOS EN PARALELO
Y CADA LAZO SE COMPONE DE 2 PANELES CONECTADOS

EN SERIE
POTENCIA TOTAL INSTALADA=4000 Wp

\\\F

INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO

DPS 500 VDC-60 KA

INTERRUPTOR  TERMOMACNETICO

DPS 500 VDC-60 KA

CONTROLADOR MPPT 60-145 VDC
48 VDC — 100A
PARA BATERIAS DE ION-LITIO

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

CABLE COBRE DESNUDO N° 4

Ix4mm2 2x4mm2 2x4mm2 2x4mm2 2x4mm?2 CABLE DE COBRE AISLADO 600V
Ix4mm2 2x4mm2 2x4mm2 2x4mm2 2x4mm2 CABLE DE COBRE AISLADO 600V
r-——|- -7 -~ -~ —"—"7T - 0 - ] TABLERO TDC 30x20x15 cm
\ \
\ \
| 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A |
| 125VDC~10KA 125VDC-10KA 125VDC—10KA 125VDC~10KA 125VDC~10KA |
\ \
} Barraje C%bre 100A
\ \
\ \
\ 24634 \
\ 125VDC~10KA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
| \
| ‘BARRA TIERRA |
e |
@ 1" TUBO CONDUIT PVC
2xN'2 CABLE DE COBRE AISLADO THHN 600V
e ] GABINETE GENERAL TG 1.50+0.8070.60m
\ \
\ 263 \
| 125VDC—10KA - - |
! | 4 saTeRiAS ION=LITIO(Li FeP0O4)
\ | DE 200 Ah —25.6 VDC c/u
| er | DOS GRUPOS CONECTADAS EN
_ PARALELO Y CADA GRUPO CONSTA
\ = | DE DOS BATERIAS CONECTADAS EN
| _ | SERE
E— E— 3650 CICLOS HASTA 80% DOD
\ - — | BMS INTEGRADO
| I |
\ \
\ \
\ \
| 2x80A 2x80A |INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
| 125VDC~10KA 125VDC-10KA |
\ 2402 22 [CABLE DE COBRE AISLADO THHN 600V
\ 48 VDC ‘ \
| Barraje Cobre 100A |
\ \
\ \
\ N4 \
‘ 2N'2 ‘CABLE DE COBRE AISLADO THHN 600V
\ \
\ \
| N4 | INVERSOR "OFF-GRID”
| = | 4000W
48\DC /120 VAC, 60 Hz
} " } ONDA SENOIDAL PURA
\ , \
‘ 208 | CABLE DE COSRE AISLADO THHN 600V
\ \
\ \
\ N KWh IMEDIDOR PREPAGO
| |CONTROL COMUNICACION CON CABLE
| ‘w & —2H—120V—5(80)A—B0HZ CLASE 1
| |
\ \
\ ) \
‘ 208 ‘CABLE DE COBRE AISLADO THHN 600V
\ N \
| 1X50A \
‘ || INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
| BARRA TIERRA 120VAC — 10 KA |
R _J
2’6 CABLE  COBRE AISLADO THHN 600V
—~ N6
TUBO EMT 9 3/4"
TD: TABLERO DE DISTRIBUCION
1 @ —120 VAC—12 CIRCUITOS
CABLE COBRE 120VAC - 10 KA 120VAC - 10 KA INTERUPTOR TERMOMAGNETICO
THHNSX N1 2 TxI5A 1x15A ENCHUFABLE
ILUMINACION AULA N°1 Y N2 A\ A\ 5 4”\LUM\NAC\ON AULA N'3 Y N4
3/4 3x N12
TUBO EMT
TUBO EMT CABLE COBRE
120VAC - 10 KA 120VAC - 10 KA {THHN

1x15A

1x15A

ILUMINACION AULA N'5 Y BANOS

120VAC - 10 KA
X154

120VAC - 10 KA
1x15A

ILUMINACION AULA N°6 Y BARNOS

ILUMINACION  OFICINA
RESTAURANTE Y BARNOS

TOMAS AULA N°3 Y N4

120VAC - 10 KA
1x15A

120VAC - 10 KA
1X15A

TOMAS AULA N1 Y N2

TOMAS AULA N5 Y N6

TOMAS OFICINA

120VAC - 10 KA
1x15A

120VAC - 10 KA
1x15A

TOMAS RESTAURANTE

RESERVA

RESERV,

BARRA TIERRA

BARRA NEUTRO
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3 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 400 Wp C/u

1

3 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 400 Wp C/u

1

1

3 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 388 Wp C/u

YOR

Platina. ©0.1135m
ASTM A-36, e=1/8"

Tubo @4", e=3mm
Dext. 0.1135m
ASTM A-500, Gr. C

s 150x150, @6mm
| T

Malla electrososidada

[ 0.99m — 0.99m T~ 099m ) )i 0.99m — 0.99m { 0.99m — 0.99m 0.99m 1 1 0.99m — 0.99m T~ 0%9m 1
» + » + » ¥ +
/) /) /)
/) /) /)
/// /// ///
/) /) /
7
/,
N
3 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 400 W, C/u /
/,
gl
38538 amm Y
A572,050 Metalco Galvanizado /
///
: ! : 1 3B / ESCUELA
—————— T A572, 950 Metalco Galvanizado /, 0.11m 0.10m =10 ANGULO DE INCLINACION
< el - v —— HACIA” NORTE
— 6 x 76 x mm emo Metalico galvanizado 13 x 50mm i 1 =
A572,950 Metaico Galvanizado
Adguio @ £
b 36 5385 T 0
Angulo £572,950 Hietéico Galvanizado A I
NauL 38 %38 x 3 e o P
Hac AS572, 9.50 Metalico Gafvanizad . T {
AS72,50 Metico Galvanizado Soponts PIVorE. =6mm PERFORACION 013mm(1/2")
£ A572,.50 galvanizado E S~ ENTRADA DE PUESTA A TIERRA
S <
S — S
+—{(H PERFORACION 019mm (3/4”) \< ) @
ENTRADA DE ACOMETIDA EN 2x8 AWG /X PERFORACION 019mm (3/4") A PR
R ENTRADA DE ACOMETIDA EN 2x8 AWG [-IX  PERFORACION 019mm (3/4”")
ENTRADA DE ACOMETIDA EN 2x8 AWG
%‘}J @51mm EN CARA POSTERIOR g
A o | @51””\\% EN CARA POSTERIOR
/ 2 \ : @:ﬂmm EN CARA POSTERIOR
f 2
PLACA \ 27
PLACA o IDENTIFICACION b
IDENTIFICACION —
— 3 3 3 £
8 TUBO| METALICO 4" x&mx3mm GALVANIZADO EN CALIENTE 8 8 8 8
© AsTML500 GRADD 6T TUBQ METALICO 4" x4mx3mm GALVANIZADO EN CALIENTE © © © @
’ ASTM-500 GRADO C \
= TUBO METALICO 4"xémx3mm GALVANIZADO EN CALIENTE TUBO METALICO 4"x4mx3mm GALVANIZADO EN CALIENTE TUBO METALICO 4"x&mx3mm GALVANIZADO EN CALIENTE TUBO METALICO 4"x4mx3mm GALVANIZADO EN CALIENTE
E o ASTM—-500 GRADO C ASTM—500 GRADO C ASTM—-500 GRADO C ASTM—500 GRADO C GABINETE
o ) £ 3 £ £ |
S 3 g g g g
1 « ~ « «
- £
o
Q CABLE COBRE DESNUDO N°4
= M
o
o
LINEA < LINEA DE EMPOTRAMIENTO
EMPOT PERFORACION O19MM (3/4")
17m 0.11m 17m 0.11m 7 m 2™ o 47m e
0.17m 0.17n B! P 0.17m 0.17m I a c CAJA DE INSPECCION DE TIERRA
E‘ £ TV E / F + W/ m‘ £ 0.30m 30 cmx30 cm
2] 2] + - -
- Ed - ot - + + - + + . T T - > i (T
> St > = T St 4 S > = > T G~ T St
TN 5 ) FY=500 MPA H S e FY=500 MPA g y FY=500 MPA " Pt E
) \( } MALLA_ELECTROSOUDADA e (2 MALLA ELECTROSOUDAD MALLA_ELECTROS (2 8 () |8
N 150x150, @6mm Tf = - 150x150, @6mm 150x150, @6mm - AN El 3 o Al RAMIENTO EN TUBO
& EN ESTA CARA T i a T i £ N
L% @1 9mm i @17%” el CINTA PLASTICA DE PELIGRO 2 NIZADO 3
& £ G- ERECH S 2
£ o £ £ £ £ .
S o S PERFORACION 19mm(3/4") ] ki PERFORACION 19mm(3/4") 3 PERFORACION 19mm(3/4") PERFORACION 19mm(3/4") = } CABLE DE COBRE DESNUDO N°4
- - - TUBERIA CANALIZACION EN  PVL ﬁ/rA' i TUBERIA CANALIZACION EN  PVL ﬁ/rA' — TUBERIA CANALIZACION EN  PVE i TUBERIA CANALIZACION EN  PVE 5,/‘71
CONCRETO F'C=21MPA CONCRETO F'C=21MPA CONCRETO F'C=21MPA CONCRETO F’'C=21MPA CONCRETO F'C=21MPA CONCRETO 3000 psi N
"\SUELO ARTIK(CIAL \-SUELO ARTIRICIAL \SUELO ARTIN(CIAL PLACA PROTECCION SUELO ARTIFICIAL
PLATINA, 8=0.30m PLATINA, 8=0.30m PLATINA, ¢=0.30m PLATINA, ¢=0.30m - PLATINA, 8=0.30m ANTI-HUNDIMIENTO EN FIBRA DE RA EXOTERMICA VARRILLA-CABLE TUBERIA CANALIZACION EN PVC 3/4"
. ASTM_A—36. e=3mm ASTM_A—36. e=3mm IM A-36. e=3mm IM A=36. e=3mm e IM A-36. e=3mm VIDRIO.30mx30m x_0.03mr
O ST T — . £ CABLE COBRE DESNUDO N'4 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO
Nwvel-Lomi 2 SOLADO FC=17 MPA O S — e OLADO FC=17 MPA SOLADO FC=17 MPA 4 SOLADO FC=17 MPA 2 SOLADO FC=17 MPA SOLADO EN CONCRETO 3000 psi 2 o AISLADO 600 V 2xN°8 AWG
S S S s 045m S 045m S 0.45m
5 5 5 & [ N T
< < < 5
N N N ~

< | concretofc=21MPa

Platina, @=0.30m
ASTM A-36, e=1/8"

4] solado fc=21 MPa

0.1

DETALLE CIMENTACION Y UNION
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DETALLE UNION

NOTA:En caso de requerir soldar el tubo metalico de 4" efectuarlo con
soldadura eléctrica E-7018 como se detalla en la figura.
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NOTAS:

-La unidn del pivote rotor con el marco metalico de soporte fijo para los paneles se indica en
primera instancia como pernada con pernos A307, @1/2", este elemento podra ser unido
mediante una soldadura cordén de minimo 30mm de largo en cada union y de por lo menos
3mm de garganta tipo filete, esta misma soldadura se puede aplicar a los demas elementos
del marco que requieran soldadura, en su defecto donde se facilite se podra hacer soldadura a
a tope recta o en bisel de 45 grados, la soldadura eléctrica sera E7018. Toda soldadura se

/VAR\LLA COBRE £ x 2.4m

debe aplicar antes de efectuar el galvanizado en caliente.

-Toda la herrajeria sera galvanizada en caliente por doble inmersion
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NOTAS:El Gabinete sera fabricado en lamina de acero tipo "cold rolled" calibre 16 BWG.
La tornilleria serd de acero galvanizado o cromado.
El Gabinete sera pintado con pintura electrostatica en polvo horneada color gris.
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CONVENCIONES
m LAMPARA LED 40W
@ LAMPARA LED 9W
@T TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA
@GFC‘ Il(glgll\?,: (é?EFIENTE CON POLO A
CUADRO DE CARGAS INSTITUCION EDUCATIVA TIPO VI
MUNICIPO DE RIOHACHA, LA GUAIJIRA
TABLERO | CIRCUITO | ILUMINACION LED | TOMAS DOBLES | CARGA | CONDUCTOR PROTECCION :
INTERRUPTOR DESCRIPCION
C1 6 270 3x No. 12 AWG 1x15A luminacion Aulas No. 1y No.2
C2 6 270 3x No. 12 AWG 1x15A luminacidon Aulas No. 3y No. 4
C3 2 3 153 3x No. 12 AWG 1x15A lluminacion Aula No. 5y Bafos
C4 2 3 153 3x No. 12 AWG 1x15A lluminacion Aula No. 6y Bafos
C5 2 2 108 3x No. 12 AWG 1x15A lluminacion Oficina, Restaurante y Bafios
D Cé6 2 324 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Aulas No. 1y No. 2
C7 2 324 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Aulas No. 3y No. 4
C8 2 324 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Aulas No. 5y No. 6
C9 2 324 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Oficina
C10 3 1 800 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Restaurante
CllyC12 Reservas
NOTAS: TOTAL 6 20 11 1 3050 3x No. 8AWG 1x40A Tablero Distribucion 1® - 12 Circuitos
TUBERIA NO ESPECIFICADA ES METALICA TIPO EMT DE 3/4"
CONDUCTOR NO ESPECIFICADO ES EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN N° 12AWG
EQUIPOTENCIALIZAR CAJAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACION, INTERRUPTORES Y TOMAS
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 057—2020 PL. N CONTENIDO: PROPIETARIO: CONSULTOR: DISERIC ELECTRICO: OBSERVACIONES: PSE

Formular, Estructurar y disefiar proyectos Energéticos Sostenibles
para la ampliacidn de la cobertura en las Localidades
de las zonas no Interconectadas

del pais para las Regiones Caribe y Antioquia
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ESCUELA TIPO VI

CUADRO DE CARGAS

REGION CARIBE Y ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE RIOHACHA

DETALLES DE CONEXIONES GABINETE
DETALLES DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

/PSS E

Instituto de Planificacién y Promocién
de Soluciones Energéticas para las

Zonas No Interconectadas

.

consener2020

- el

JOHN JAIRO CORREA GARCES
INGENIERO ELECTRICISTA
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Bogota D.C. — Colombia.
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