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DIAGRAMA UNIFILAR TIPO IV

6 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS 400 Wp C/U

SE COMPONE DE 3 LAZOS CONECTADOS EN PARALELO

Y CADA LAZO SE COMPONE DE 2 PANELES CONECTADOS

EN SERIE 2x4mm?2 2x4mm2 Ix4mm2  CABLE DE COBRE AISLADO 600V
POTENCIA TOTAL INSTALADA=2400 Wp

3 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 408 W, C/u

Angulo
38 x 38 x 3mm
A572, 9.50 Metalico Galvanizado

3 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 400 Wp C/u
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