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NOTAS:El Gabinete sera fabricado en lamina de acero tipo "cold rolled" calibre 16 BWG.
La tornilleria sera de acero galvanizado o cromado.
El Gabinete sera pintado con pintura electrostatica en polvo horneada color gris.
El Gabinete sera de uso interior con grado de hermeticidad IP 33.
El Gabinete sera Instalado a nivel.
El Gabinete debe ser de doble fondo para soporte de equipos y protecciones. No se requiere ventilacion forzada.
DETALLE DE UNION PIVOTANTE , ANGULOS Y PERNOS
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38 x 38 x 3mm
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Pefil Angular Metalico Galvanizado 38x38x3mm
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50 x 50 x 4.5mm

A572, 9.50 Metalico Galvanizado
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DETALLE DE CIMENTACION CILINDRICA
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Soporte Pivote, e=6mm
A572, g.50 Metalico Galvanizado

Perno Metalico galvanizado 13 x 50mm

Abrazadera Metalica Galvanizada

3 Paneles Fotovoltaicos Monocristalinos de 415 Wp C/u

Pefil Angular Metélico Galvanizado 38x38x3mm
A572, 9.50 Metalico Galvanizado

POSTE METALICO 4"x4m
GALVANIZADO EN CALIENTE

>
CONCRETO 3000 psi
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